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Karta nadzoru autorskiego 

Zmiana parametrów przegrody SZ1 

Wprowadza się zmianę materiału przewidzianego do modernizacji przegrody SZ1 ( ściana 

zewnętrzna ) SP 104 ze styropianu 0,031  gr 12 cm na płyty z wełny mineralnej twardej do 

BSO.  

Zmienia się parametry przegrody SZ1 dla współczynnika λ oraz grubości izolacji tym 

samym z uwagi na powyższe przedstawiono poniżej w tabeli obliczenie parametrów 

przegród dla wersji zamiennej: 

Przegrody po modernizacji SZ1 jest SZ1 ma być 

Grubość izolacji [m]  0,12 0,15 

Lambda materiału (W/(m*K)) 0,031 0,035 

Współczynnik U (W/m2*K) 0,215 0,197 
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