ISTNIEJACA ROZDZIELNCIA RG
ROZBUDOWA O DODATKOWY ROZLACZNIK
BEZPIECZNIKOWY 40A — PARTER

ELEWACJA SZKOLY

Zestaw paneli PV wraz z optymalizatorami na elewacii
budynku 52 paneli o mocy 540Wp potaczone w 3 stringi
faczna moc 28,08 kWp lokalizacja oraz konfiguracja wg rysunku

Zestaw paneli PV wraz z optymalizatorami na elewacji
budynku 38 paneli o mocy 540Wp potaczone w 2 stringi
faczna moc 20,52 KWp lokalizacja oraz konfiguracja wg rysunku
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYrACZENIE
ZASILANIA W SIECI TN-S

INSTLACJA FOTOWOLTAICZNA Nr rys.
NA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR E'O 1
113, UL. PIOTRA STACHIEWICZA 33, 31-328
Temat KRAKOW Skala
Inwestor Miejskie Centrum Obstugi Oswiaty w
Krakowie ul. Utanow 9a, 31-450 Krakow
Tresc SCHEMAT ZASADNICZY UKLADU Data
rysunku ZASILANIA Luty 2022
Projektowat mgr inz. Janusz Szczypka Podpis
upr. bud. MAP/0327/PWQE/12




