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LEGENDA:

instalacja wody cyrkulacyjnej
- rury wielowarstwowe

instalacja wody cieptej
- rury wielowarstwowe

Pion c.w.u.

zawor termostatyczny c.w. mosiezny

filtr wody siatkowy

zawor odcinajgcy kulowy

® zawor spustowy
16 x 2,0 Srednica rury

-MI:I tuleja PVC + pianka poliuretanowa + otulina tubolit

FIRMA PROJEKTOWO—-USLUGOWA

RENATA KWASNIEWSKA
UL. KAMIENNA 19B/37, 30-001 KRAKOW
BIURO: UL. RADZIKOWSKIEGO 58/4, 31-315 KRAKOW
tel.12-387-25-23, kom. 888789806 email:renatakwasniewska.zeter@gmail.com

GMINA MIEJSKA KRAKOW,

ul. Plac Wszystkich Swietych 3—4 31-004 Krakow

| tor: .
restor REPREZENTOWA PRZEZ: MIEJSKIE CENTRUM OBSLUGI OSWIATY W KRAKOWIE,
ul. Utandw 9a, 31-450 Krakdow
Obiekt: SZKOLA PODSTAWOWA NR 103 W KRAKOWIE
0S. KOLOROWE 29 31-941 KRAKOW
DZ. NR 38, 37, OBREB 51, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NOWA HUTA
Temat rys.: ROZWINIECIE INSTALACJI CWU CZ.3
Branza: SANITARNA Skala: 1:——-— Rys.nr:
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY Data : 06.2022 S-07
Projektowat: mgr inz. Renata Kwasniewska
MAP/0233/PWOS/05
Sprawdzit: mgqr inz. Renata Nagacz
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